Sandomierz, 10.06.2019r.

Pan Wojciech Czerwiec
Przewodniczacy Rady Miasta
Sandomierza

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w pismie z dnia 2019.05.21, ktdre dotyczyto
jakosci funkcjonowania oswietlenia drogowego na terenie miasta, w szczegdlnosci w rejonie
ulic Zarzekowice, Portowa, Bosmariska, Baczynskiego, Lwowska, Flisakéw, jak réwniez mostu
drogowego na rz. Wisle uprzejmie informuje, ze w dniu 27 maja br. przeprowadzono
kontrole oswietlenia, w szczegdlnosci na odcinkach ulicach wskazanych w interpelacji.
W oparciu o przeprowadzong kontrole nie stwierdzono niesprawnego oswietlenia ulic
Bosmanskiej i Flisakow. Uprzejmie informuje, ze odcinek oswietlenia ulicy Zarzekowice zostat
wytaczony czasowo na wniosek Wykonawcy zabezpieczen przeciwpowodziowych,
prowadzacego na tym odcinku watu opaskowego prace z wykorzystaniem diwigow
i palownic. Praca ww. sprzetu pod liniami elektrycznymi stwarzata powaine zagrozenia
uszkodzenia linii lub porazenia pragdem osdb wykonujgcych prace w tym rejonie (wytgczenie
dotyczyto 5 latarni). Wedtug informacji otrzymanych od Wykonawcy robé6t budowlanych
w miesigcu czerwcu powinny zakonczy¢ sie prace z wykorzystaniem diwigéw i palownic,
a co za tym idzie przywrocone zostanie funkcjonowanie oswietlenia. W trakcie kontroli
stwierdzono braki w oswietleniu ul. Portowej (2 latarnie), na ulicy K.K. Baczynskiego
(4 latarnie), ktore zgtoszono do naprawy Konserwatorowi oswietlenia ulicznego. Informuje
rowniez, ze w trakcie naprawy jest oswietlenie mostu drogowego, gdzie wystepuje problem
z uszkodzonymi odcinkami kabli. Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej instalacji
o$wietleniowej realizowanej przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
Konserwator oswietlenia ulicznego po przeprowadzeniu pomiaréw pozwalajacych
na lokalizacje uszkodzonych odcinkéw kabli dokonuje ich wymiany na nowe.
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